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AutoCAD SHX Text
一、设计依据:

AutoCAD SHX Text
1.《民用建筑电气设计规范》JGJ-2008

AutoCAD SHX Text
2.《低压配电设计规范》 GB50054-2011

AutoCAD SHX Text
3.《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

AutoCAD SHX Text
4.《供配电系统设计规范》GB50052-2009

AutoCAD SHX Text
5.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

AutoCAD SHX Text
6.《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

AutoCAD SHX Text
7.工艺专业提供的用电设备资料及平面图。

AutoCAD SHX Text
二、设计范围:

AutoCAD SHX Text
1.污水处理站低压配电

AutoCAD SHX Text
2.设备常规控制。

AutoCAD SHX Text
3.污水处理站照明及防雷，接地。

AutoCAD SHX Text
4.0.4KV电源外线及其他由业主另行委托设计、施工。本设计以配电房控制柜进线电缆头为设计分界点。

AutoCAD SHX Text
三、电源:

AutoCAD SHX Text
1.污水厂设备采用0.4KV低压电。由业主送一路0.4KV电源至配电房控制柜。

AutoCAD SHX Text
2.本项目用电设备总功率约为[ XXXX] KW，其中生活用电及照明部分预留[ XXXX] KW容量。业主应委托当地供电部门设计、

AutoCAD SHX Text
安装一台配套变压器，具体安装位置由业主会同当地供电部门依据现场实际情况确定。本设计不包含此项内容。

AutoCAD SHX Text
3.本项目用电为二级用电单位，因此业主要自行购置一套输出功率为100KVA/0.4KV柴油发电机，以满足在电网

AutoCAD SHX Text
断电时的备用电源。且变压器与备用柴油发电机之间的供电与断电通过双电源开关自动切换，以电网用电为主，备用电源为应急之用。

AutoCAD SHX Text
四、供电配线方式

AutoCAD SHX Text
1.配电出线:

AutoCAD SHX Text
低压动力电缆采用穿管敷设方式,照明电缆走难燃塑料管埋墙.保护管部分为暗埋敷设,故施工时须与土建配合,在土建施工时将保护

AutoCAD SHX Text
管暗埋好。电缆穿过预埋管后采用LV-5可绕金属电线保护套管接设备,所有保护管须做好防水措施。

AutoCAD SHX Text
五、设备控制:

AutoCAD SHX Text
1.电机启动方式:均采用直接启动，罗茨鼓风机采用软启动模式。

AutoCAD SHX Text
2.潜污提升泵、回转风机、回流泵、自吸泵、污泥螺杆泵、超声波明渠流量计均集成在AP控制柜内采用自动、手动、检修

AutoCAD SHX Text
3.AP控制柜务必安装相许保护器。

AutoCAD SHX Text
外侧距室外地坪500mm处预埋100mmX100mmX10mm接地连接钢板一块。

AutoCAD SHX Text
上部与避雷网焊接，下部采用40x4热镀锌扁钢连接线与接地连接钢板和柱基础钢筋网焊接。上述防雷引下线柱每柱

AutoCAD SHX Text
2. 利用防雷和接地平面图所示各钢筋混凝土立柱每根柱内至少两根不小于%%C16的主钢筋作防雷引下线，并上下电焊连通，

AutoCAD SHX Text
并将其连接成不大于20mX20m或24X16m的避雷带水平敷设时，支架间距为1米，转弯处为0.5米。

AutoCAD SHX Text
在建筑物屋面四周女儿墙上及屋面上设置避雷网，避雷网采用%%C10热镀锌圆钢，

AutoCAD SHX Text
1. 按照GB 50057-2010（2010版）分类及计算(N<0.06次/a)，建筑按第三类防雷建筑物设防。

AutoCAD SHX Text
八、防雷

AutoCAD SHX Text
节能型电感镇流器。灯具采用开关就地控制，Ⅰ类灯具外壳利用各回路中单独敷设的PE线接地。

AutoCAD SHX Text
采用阻燃型导线穿SC管保护沿墙和地坪暗敷设。应急照明线路当穿管暗敷在不燃烧体结构内时，保护层厚度不得小于

AutoCAD SHX Text
1.本工程低压配电电压为380/220V，三相四线制。

AutoCAD SHX Text
3.正常照明线路采用阻燃型导线，应急照明线路采用耐火型导线，均穿镀锌焊接钢管(SC)保护沿墙和楼板暗敷设，插座线路

AutoCAD SHX Text
配电室 200lx

AutoCAD SHX Text
室内生产区 100lx（在操作位高度上）

AutoCAD SHX Text
带透光罩的效率不低于60%%%（荧光灯不低于65%%%），开敞式灯具效率不低于75%%%。节能荧光灯配电子镇流器，钠灯配

AutoCAD SHX Text
4.腐蚀环境选用防腐灯具和三防灯具，正常环境选用普通型灯具。照明灯具光源采用节能型荧光灯和高压钠灯，且均为Ⅰ类灯具、

AutoCAD SHX Text
未注明根数的照明、插座线路导线为3根，各照明回路中性线不共用。

AutoCAD SHX Text
30mm；其余线路暗敷时，保护层厚度不得小于15mm。明敷应急照明线路的保护钢管外壁必须刷防火漆。凡图中

AutoCAD SHX Text
七、照明设计及线路敷设

AutoCAD SHX Text
1. 用电负荷为三级负荷。

AutoCAD SHX Text
六、照明负荷等级及供电电源

AutoCAD SHX Text
2.本工段室内照度值设计按《建筑照明设计标准》GB50034-2013的规定执行，主要场所设计值为：

AutoCAD SHX Text
5.综合房所有插座、照明灯具及开关在电气施工时务必根据相关规范采取隔热、散热措施。

AutoCAD SHX Text
   三档位控制。AP控制柜由一体化处理设备厂家设计生产以满足设备工艺需求，本图不另行设计。
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AutoCAD SHX Text
十二、施工应与其它专业密切配合,做好各项预埋工作.

AutoCAD SHX Text
十三、电气施工必须按施工验收规范执行。

AutoCAD SHX Text
十四、所有设备都应满足本设计相关控制要求。

AutoCAD SHX Text
十五、其他:

AutoCAD SHX Text
   厂内管线较多,相互交错,各种工种之间管线在施工中应相互协调,电缆井做法参见建筑电气安装图集JD5-152。所有阀门配套一体化因

AutoCAD SHX Text
执行机构,电机功率数不低于0.7。

AutoCAD SHX Text
3. 按照国家建筑标准图集《建筑物防雷设施安装》99（03）D501-1进行施工。

AutoCAD SHX Text
4. 在各配电箱进线开关处安装电涌保护器以防雷电波及高电位侵入。

AutoCAD SHX Text
2.根据业主要求由专业弱电公司负责二次设计及安装。

AutoCAD SHX Text
大对数电缆引自城市电信网，型号与规格由电信局决定。全厂其它装置通信干线电缆均引自通信机柜TXG的主配线架。

AutoCAD SHX Text
1.本工程的综合布线系统为全厂行政电话和计算机网络的信号传播服务。在辅助用房底层控制室设置一台通信机柜TXG。数据光缆及语音

AutoCAD SHX Text
十、综合布线系统

AutoCAD SHX Text
局部埋深不应小于1m。室内接地线均暗敷。

AutoCAD SHX Text
8.按照国家建筑标准图集《等电位联结安装》02D501-2、《接地装置安装》03D501-4进行施工。

AutoCAD SHX Text
03D301-3

AutoCAD SHX Text
《钢管配线安装》

AutoCAD SHX Text
96D702-2

AutoCAD SHX Text
《常用灯具安装》

AutoCAD SHX Text
十一、参考的主要国家建筑标准设计图集

AutoCAD SHX Text
3.所有正常不带电的电气设备金属外壳、穿线钢管、铠装电缆金属外皮、电缆桥架、支架等均进行保护接地。

AutoCAD SHX Text
1欧姆，不满足时增打人工接地极或采用降阻剂。

AutoCAD SHX Text
2.各建筑的防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地以及弱电系统的接地共用一接地装置，并与全厂接地装置相连。总接地电阻不大于

AutoCAD SHX Text
03D501－3

AutoCAD SHX Text
《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》

AutoCAD SHX Text
室内接地线：变配电间采用热镀锌扁钢-50X6，其余采用热镀锌扁钢-25X4。距建筑物出入口或人行道小于3m处水平接地体

AutoCAD SHX Text
7.室外人工接地极采用热镀锌角钢 L50X50X5，室外接地线：变配电间采用热镀锌扁钢-60X8，其余采用热镀锌扁钢-40X4；

AutoCAD SHX Text
第16~18页。

AutoCAD SHX Text
敷设，并与所经过的每根柱的基础内两根主筋焊接，共同组成基础接地网。做法见国家建筑标准图集《接地装置安装》03D501-4

AutoCAD SHX Text
6.自然接地极利用建筑物四周每根柱的基础钢筋，利用建筑物四周基础梁内两根不小于%%C10的钢筋作环形接地连接线，沿建筑物四周作环形

AutoCAD SHX Text
5.供测试用接地测试点的安装做法详见国家建筑标准图集《接地装置安装》03D501-4的P38、39页，具体位置详见本图。
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99（03）D501-1
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《建筑物防雷设施安装》

AutoCAD SHX Text
九、接地

AutoCAD SHX Text
并与建筑物内PE干线等其它所有外露可导电金属作等电位联结，利用室内接地干线作为等电位连接带。

AutoCAD SHX Text
4.为防静电及感应雷击，所有工艺金属设备、金属管道、钢平台、钢构架、金属栏杆等均可靠接地，将金属管道的法兰连接处可靠电气连通，

AutoCAD SHX Text
1.低压配电系统的接地制式采用 TN-S系统。
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